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BN 接口 安装手册
安全注意事项

• 安装前请仔细阅读下述 “ 安全注意事项 ”，并进行正确安装。

• 下述注意事项包含有关安全方面的重要事项。

• 安装完成后，试运行确认是否有问题，并向客户说明如何操作和维护系统。请客户妥善保管安装手册。

说明

图标

警告 如未遵照警告标志下的指示操作，可能导致严重的人身伤害（*1)，或因产品操作不当而导致死亡。

注意 如未遵照注意标志下的指示操作，可能导致严重的人员受伤 (*2)，或因产品操作不当而导致财产损失 (*3)。

*1: 严重的人身伤害是指失明、受伤、灼伤、触电、骨折、中毒，以及其它留有后遗症并需要住院治疗或长期门诊治疗的伤害。
*2: 人员受伤是指受伤、灼伤、触电，以及其它不需要住院治疗或长期门诊治疗的伤害。
*3: 财产损失是指延及建筑、家产、家畜和宠物的损失。

“ ” 表示禁止事项。
禁止的具体内容用图标内或图标旁的图像或文字表示。

“ ” 表示强制（命令）事项。
必须执行的具体内容用图标内或图标旁的图像或文字表示。

 警告

• 应由经销商或有资质的电工进行安装和重装
如果自己尝试进行安装，且未正确安装，可能会导致触电或火灾。

• 电力作业必须请有资质的电工按照本安装手册进行作业。作业必须符合当地、国内和国
际法规。
作业不当可能会导致触电或火灾。

• 开始作业前请务必关闭电源
否则可能导致触电。

• 只能使用本装置附带的电源适配器
非本装置附带的电源适配器可能提供不同的电压，也可能具有不同的极性 (+) (−)，这些可能会导致
火灾、爆炸或发热。

• 请勿自行改装机器
否则可能导致过热或火灾。

必须遵守以下使用说明。

禁止

强制

警告
这是 A 级产品。在家用环境中本产品可能会导致无线电干扰，这就要求用户可能要采取适当的措施。
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简介

概述
BN 接口是经由网络通过通信来控制楼宇管理系统 （在当地购买）和空调机 “TU2C-LINK Uh Line （此后称为 Uh Line）
所兼容的机型 ”，以实现中央控制的装置。

包含项目

规格

外部视图（BN 接口设备） ( 单位 ：mm)

部件 数量 备注

BN 接口设备 1

电源适配器 1 BN 接口设备电源（不含电源线）

引脚端子 2 Uh Line 铆接接头

安装支架（DIN 导轨） 1 使用螺丝将装置固定在不带 DIN 导轨的地方（墙面等）。

螺丝（M4 x 12） 2 用于固定 DIN 导轨

安装手册 1

许可证协议 1

许可证信息 1

电源
额定电压 220-240 V AC 50/60 Hz

功耗 10 W

工作温度范围 0°C 至 40°C， 10% 至 80% RH （无结露）

存储温度范围 −10°C 至 +60°C， 10% 至 90% RH （无结露） 
尺寸 宽 200 mm x 高 100 mm x 深 59 mm

重量
BN 接口 765 g
电源适配器 450 g

连接的机器数 室内机
最多 128 台 （TU2C-LINK）

最多 64 台 （TCC-LINK）
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（电源适配器）

要求

BN 接口不提供电源线。插入适用于您所在国家标准的两芯电源线。

部件名称

名称 功能

12V DCIN 连接电源适配器

USB （用于维修）

Ethernet (LAN) 连接至楼宇管理系统

Shutdown button 关机或切换至空调搜索模式

LINK (Uh) 连接中央控制线路

Ø
15

.0

29.6±0.5

1500.0±20.0

30±5

110.0±0.5

62
.0

±0
.5

Ø5.5±0.1

Ø2.5+0.1
-0

0.5 +0.15
-0.0

Ø12.0±0.5
6.

5±
0.

3

33.0±0.5

7.
5±

0.
3

+ -

按要求连接铁氧体

线号：1185
线规：16AWG（黑色）

规格标签

LED
31.5
最大
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1 安装
要求

请勿在以下任何地方安装装置。
• 潮湿的地方

• 灰尘多的地方

• 暴露于直射阳光下

• 一米范围内有电视机或收音机的地方

• 暴露于雨中（户外，屋檐下等）

 BN 接口安装和朝向
如下所示，使用 DIN 导轨安装、墙面安装或平面安装的方法来安装接口和设置其朝向。 
使用附带的安装支架在墙面或在平面安装接口。

(1) DIN 导轨安装

将接口安装在 DIN 导轨 （安装于配电盘上或其他地方）上。

前视图                                                        后视图

(2) 墙面安装

使用螺丝将附带的 DIN 导轨连接至墙面，然后将接口安装到 DIN 导轨上。

墙面安装 A 墙面安装 B 墙面安装 C

附带的 DIN 导轨
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安装空间和维护保养空间
在安装前，必须保留一侧的空间用于电缆接入，并保留上部空间用于维护。
另一面可以紧靠周围的物体。

100 mm

100 mm
6-ZH
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2 电源和信号线连接

电缆
将以下电缆用于信号线连接。（在当地购买）

Ethernet® 是 Xerox Co., Ltd. 的注册商标。

电缆连接
将电缆连接至指定的接头。

Uh Line 通信电缆的剥落长度

注意

Uh Line 通信电缆无极性。

* 使用附带的束线带将 Uh Line 通信电缆和电源线固定到配电盘，以确保没有多余的负载放置在电源线连接和 Uh 
Line 通信电缆连接上。

编号 线缆 说明

1 用于 Uh Line
类型 2 芯屏蔽线

线缆尺寸
请参阅 “ 控制线的线路设计 ” （P.10 - P.13）。

长度

2 用于 Ethernet®
类型

LAN 电缆（高于类别 5， UTP）
根据您使用的系统，选择适用的直线电缆 / 交叉电缆。

长度 最长 100 m

50 10 如必要，将附带的引脚端子连接到 Uh Line 通
信电缆上。

Uh Line 通信电缆的
连接

连接附带的
电源适配器

连接 LAN 电缆

Uh Line 通信电缆必须在空调机上接
地。
不要将屏蔽线连接到接头上。屏蔽线应
保持开路且绝缘。

空调机
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系统配线连接的示例

BN 接口

楼宇管理系统

电源适配器 电源

室外机室外机

室内机 室内机遥控器 遥控器

Uh Line / TCC-LINK
LINK1 LINK2

Touch Screen Controller
BMS-CT2560U-E, -TR
8-ZH
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终端电阻的设定
• TU2C-LINK / TCC-LINK 终端电阻的设定 ............< 适用于 TCC-LINK> 

仅让室外机（中央机）接口板上（终端电阻）的 1 路系统保持 ON 状态，其
他全部切换为 OFF。（关于 SW 的位置，请参阅室外机附带的接线图。） 
< 适用于 TU2C-LINK> 
对于中央控制线（Uh 线路），应将本中央控制器与其他单元（VRF、轻型
商用、空气对空气热交换器、通用控制接口、空气对水热泵）之间接线的
最远端的终端电阻设为 “ON”。

关于终端电阻的设置方法，请参阅各型号手册。

屏蔽接地处理
• 中央控制线的屏蔽层.........................当 Central Remote Controller 用于一台机器时，请打开中央控制线的屏蔽

层，进行绝缘处理。 
当 Central Remote Controller 用于多台机器时，请将中央控制线的屏蔽层
连接至闭合端，打开 Central Remote Controller 最终端的屏蔽层，进行绝
缘处理。 
在空调侧进行中央控制线屏蔽接地。

要求

• 务必将断路器或全极隔离开关（触点隔断距离至少为 3 mm）连接至电源的初级侧。

• 用 0.5 N•m 的扭矩将螺丝拧紧到接线盒上。

U3 U4
LINK (Uh)

U3 U4
LINK (Uh)

U3 U4
LINK (Uh)

U3 U4
LINK (Uh)

终端电阻 ON 终端电阻 OFF 终端电阻 ON
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控制线的线路设计

通信方法和型号名称

TU2C-LINK 型号（U 系列）可与以前的型号（U 系列以外的型号）一起使用。

关于型号和通信方法的详细信息，请参阅下表。

注

可显示的设备因国家或地区而异。
关于详细信息，请联系我们的销售人员。

通信方法 TU2C-LINK（U 系列） TCC-LINK（U 系列以外的型号）

室外机
左栏以外的型号
（MMY-MAP***、MCY-MAP*** 等）

室内机
左栏以外的型号
（MM*-AP*** 等）

有线遥控器 左栏以外的型号

无线遥控器接收器 左栏以外的型号

中央控制设备 左栏以外的型号

MMY-M   P***

U 系列型号

MM*-   P***

U 系列型号

RBC-AMS   **

U 系列型号

RBC-AXR   **

U 系列型号

TCB-AXR   **

U 系列型号

***-***   **

U 系列型号
10-ZH
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连接的室外机为 Super Multi u 系列（U 系列）时

即使连接的室内机或遥控器中同时存在 U 系列和 U 系列以外的型号，都应按照下表中的接线规格进行接线。

接线规格

要求

进行室内机与室外机之间的控制线（Uv 线路） / 室外机之间的控制线（Uc 线路）、以及中央控制线（Uh 线路）的接线时，请
使用同一类型、相同直径的线缆。
混用不同类型、不同直径的线缆，可能会导致通信故障。

系统图

* 即使室内机或遥控器为 U 系列以外的型号，也同样要使用上述系统图中的接线规格。

项目
通信线路

中央控制线（Uh 线路）

线缆直径
1.0 至 1.5 mm2（最长 1000 m）

2.0 mm2（最长 2000 m）

线缆类型 2 芯，无极性

可用的线缆类型 屏蔽线

LINK (Uh)

U6

U4U1 U2
Uv

A B U6

U4U1 U2
Uv

A B U6

U4U1 U2
Uv

A B U6

U4U1 U2
Uv

A B

U2
Uv

U5 U6
Uc

U3 U4
Uh

U1 U2
Uv

U5 U6
Uc

U3 U4
Uh

U1 U2
Uv

U5 U6
Uc

U3 U4
Uh

U1

BN 接口

<U 系列 >
室外机
（Super Multi  
u 系列）

<U 系列 >
室内机 *

<U 系列 >
遥控器 *

[ 中央控制线（Uh 线路）]
L1 = 最长 2000 m
[ 室内机与室外机之间的控制线（Uv 线路）/ 室外机之间的控
制线（Uc 线路）]
L2 = 最长 1000 m

（L3+L4）= 最长 1000 m
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连接的室外机为 Super Multi u 系列（U 系列）以外的型号时

接线规格

要求

进行室内机与室外机之间的控制线 / 中央控制线、以及室外机之间的控制线的接线时，请使用同一类型、相同直径的线缆。
混用不同类型、不同直径的线缆，可能会导致通信故障。

系统图

项目
通信线路

室内机与室外机之间的控制线以及中央控制线

线缆直径 
1.25 mm2（最长 1000 m）

2.0 mm2（最长 2000 m）

线缆类型 2 芯，无极性

可用的线缆类型 屏蔽线

U2

U4

U3 4

U6

U4U1
Uv Uv Uv Uv

U2

A B U6

U4U1 U2

A B U6

U4U1 U2

A B U6

U4U1 U2

A B

U1

U3

U2 U5 U6

U3 U4

U1 U2 U5 U6

U3 U4

U1 U2 U5 U6

U3 U4

U1

LINK (Uh)BN 接口

<U 系列以外的型号 >
室外机
（Super Module
Multi i 系列
• Super Multi mini）

室内机

遥控器

[ 中央控制线 / 室内机与室外机之间的控制线 ]
（L1+L2+L3）= 最长 2000 m

[ 室内机与室外机之间的控制线 ]
L4 = 最长 100 m
12-ZH
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当连接到以前型号的轻型商用、空气对空气热交换器、通用设备控制接口或空气对水热泵时 

即使连接的室内机或遥控器中同时存在 U 系列和 U 系列以外的型号，都应按照下表中的接线规格进行接线。

接线规格

要求

进行室内机与室外机之间的控制线（Uv 线路） / 室外机之间的控制线（Uc 线路）、以及中央控制线（Uh 线路）的接线时，请
使用同一类型、相同直径的线缆。
混用不同类型、不同直径的线缆，可能会导致通信故障。

系统图

项目
通信线路

中央控制线（Uh 线路）

线缆直径 
1.25 mm2（最长 1000 m）

2.0 mm2（最长 2000 m）

线缆类型 2 芯，无极性

可用的线缆类型 屏蔽线

U2

U4

U6

U4U1
Uv

U2

A B

U2 U5 U6

U3 U4

U1

U3 U4 U3 U4

LINK (Uh)

U6

U4 U4

A B U6

4Uh

A B

BN 接口

<U 系列 >
室外机
（Super Multi 
u 系列）

室内机
Hydro unit

遥控器

[ 中央控制线（Uh 线路）]
L1 = 最长 2000m
[ 室内机与室外机之间的控制线 （Uv 线路）/ 室外机之间的
控制线（Uc 线路）]
L2 = 最长 1000m

轻型商用

全热交换单元 通用设备控
制接口

空气 - 水热泵

TCC-LINK
适配器
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3 设置

3-1. 开关设置

SW100 Uh Line 终端电阻设置开关 
位 1：使用，位 2：不使用 
请参阅 “ 终端电阻的设定 ” （P.9）。

Shutdown button 关机功能 / 空调搜索模式功能按钮 
使用此按钮可停止 BACnet 过程和 BN 接口的网络过程，或以空调搜索模式启动。 请注意按钮操作的
变化取决于它被按下的时间长短。

按钮被按下的时长 操作

关闭按钮 2 次 停止 BACnet 进程和 BN 接口的网络进程。

4 秒或以上
以空调搜索模式启动。
使用空调搜索模式设置室内机中的设备数据。

拧开螺丝，然后打开产品

电路板
14-ZH
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3-2. LED

4 出厂默认设置

LED LED 颜色 用途

POWER 红色 电源指示灯

RS485 绿色 未使用

LINK1(Uh) 橙色 Uh Line 通信状态指示灯

LINK2(Uh) 橙色 未使用

ERROR 红色 Uh Line 通信错误指示灯

L1 绿色 BACnet 通信状态指示灯，设置错误指示灯

编号 项目 出厂默认设置

1 BN 接口的 IP 地址
IP 地址 192.168.1.100
子网掩码 255.255.255.0

2 UDP 端口 47808（0xBAC0）
3 设备对象实例数量 100
4 Uh Line 终端电阻选择开关 关



BN 接口 安装手册
5 试运行
想要执行 BN 接口的试运行，需要 BACnet 通信设置和所连室内机的设备数据。

试运行期间要设置的项目

5-1. BACnet 通信设置
设置 BN 接口的 IP 地址和 BACnet 通信的设备对象实例数量。这些设置可从 Setting File Creation Software 2 进行设置。
详细信息，请联系您的经销商。

装置 项目 设置方法

室外机 Uh Line 地址 线路地址
使用室外机电路板上的 DIP 开
关。

室内机 Uh Line 地址

线路地址

使用有线遥控器的地址设置功能。 
（除简易有线遥控器外）

机器地址

中央控制地址

群组地址

BN 接口

IP 地址
IP 地址

使用 Setting File Creation 
Software 2。 
 （请参阅第 5-1 节。） 

网络掩码

BACnet 通信设备识别编号 BACnet 设备对象实例数目

如果与不兼容 Uh Line 的中
央控制设备一同使用

旧 BN 接口的设置

与旧控制器组合使用的设置

与兼容 Uh Line 的中央控制
设备一起使用时

将 “Central controller ID” 从 
ID1 更改为 ID20

在使用不支持 Uh Line 的 BN
接口进行更换时

旧 BN 接口的设置

室内机信息 
（DN 代码设置值）

线路地址

在执行设置作业时（请参阅第 5-2
节），BN 接口从室内机读取设置
值，并将其记录在 BN 接口的 SD
卡上。 
在更改室内机的设备信息后执行
设置作业。 
 
 

机器地址

中央控制地址

群组地址

运行模式设置范围

温度设置范围

风扇速度设置范围

摆动类型

通风量设置范围

通风模式设置范围

通风操作工作效率

省电功能工作效率
16-ZH
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5-2. 在室内机上设置设备数据
经由 Uh Line 通信电缆从室内机获取由 BN 接口控制的室内机的设备数据。

在室内机上准备设置设备数据
• 中央控制地址必须设置在您想要控制的室内机上。 

有关如何设置地址的信息，请参阅每个室内机的安装手册。

• 打开所有室内机和室外机。如下设置，打开所有装置后等待 10 分钟。

设置工作

第 1 步 . 启动 BN 接口。
• 打开 BN 接口。

• LED L1 的状态依次变为 LED 状态 -1、 LED 状态 -2 和 LED 状态 -4。 LED L1 状态变为 LED 状态 -4 大约需要 10 分钟。

第 2 步 . 执行室内机探测模式。
• 按住关机按钮 4 秒钟或更长时间。

• LED L1 的状态变为 LED 状态 -7，然后变为 LED 状态 -8。
• 成功完成从室内机读取设备信息后， BN 接口将自动准备 BACnet 通信。

• LED L1 的状态依次变为 LED 状态 -1、 LED 状态 -2 和 LED 状态 -4。 LED L1 状态变为 LED 状态 -4 大约需要 10 分钟。

• 如果发生错误，则 LED L1 的状态将为 LED 状态 -3。
参考第 5-3 节检查产生错误的原因。

当 BN 接口正常工作时
• LED L1 的状态为 LED 状态 -4。

LED L1 闪烁

操作 LED 状态 情况 / 处理措施 LED 闪烁模式

正在启动

LED 状态 -1 初始化过程中

LED 状态 -2 BACnet 连接操作中

LED 状态 -3 启动过程中发生文件错误
启动过程中发生其他错误

在操作时 LED 状态 -4 BACnet 通信过程中

按下关机按钮
LED 状态 -5 处理 BACnet 软件关闭

过程中

LED 状态 -6 关机

以空调搜索模式启动
LED 状态 -7 空调搜索模式准备期间

LED 状态 -8 空调搜索期间

开
关
控制间隔（1 个信元的时间长度）：200 毫秒
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5-3. 设置过程中发生问题的原因

6 关闭 BN 接口
按下关机按钮，然后在关闭之前等待 5 分钟。
关闭 BN 接口时

• 按下关机按钮 2 次。

• LED L1 的状态变为 LED 状态 -5，然后变为 LED 状态 -6。
• 断开电源适配器与 BN 接口的连接。

注意

如果长按关机按钮 4 秒或更长时间，将启动空调搜索模式，请勿长按此按钮。

问题的原因 原因 操作

无法找到室内机。

室内机和室外机未打开。 请确保室内机和室外机已打开。

室内机和室外机被初始化，无法与它们通
信。
LINK1 (Uh) 一点也不闪烁

请确保室内机和室外机已打开。
请确保室内机和室外机已开启至少 10 分
钟。

Uh Line 电缆未正确连接。 请正确连接电缆。

中央控制地址未设置在室内机中。 请确保中央控制地址已设置在室内机中。

室内机中设置的中央控制地址
不是唯一的。

相同的中央控制地址设置在数个室内机
中。

请确保中央控制地址已正确设置在室内机
中。
18-ZH
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