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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 
東芝換気扇 検索 

・・・・ 
換気扇｜東芝－東芝キヤリア 
www.toshiba-carrier.co.jp/products/fan/ 
・・・・ 

東芝キヤリアのホームページを開きます。 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

作成方法（新規・修正）を指定 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

「プラン編集」を選択した場合 

・本サイトで作成された「セーブファイル」は、システムのバージョンアップ等により予告なく使用できなくなる 
（読込ができない、一部の情報が表示されない等）場合がありますのであらかじめご了承ください。 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

1-1 物件情報の入力 …「全館換気タイプ」選択時 

区画を分ける場合、その区画数を選択してください。（最大5） 

自動選定する機種の換気システム 
タイプを選択してください。 
 
※「自動機種選定しない」を 
 選択時、「換気システムタイプ」は 
 表示しません。 
※自動機種選定後の編集では、 
 異なるタイプの機種も選定可能です。 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

1-2 物件情報の入力 …「居室完結タイプ」選択時 

自動選定する機種の換気システム 
タイプを選択してください。 
 
※「自動機種選定しない」を 
 選択時、「換気システムタイプ」は 
 表示しません。 
※自動機種選定後の編集では、 
 異なるタイプの機種も選定可能です。 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

1-3 物件情報の入力 …入力内容の見直しが必要な場合 

入力内容の見直しが必要な場合、表示されます。 
その内容を見直して入力してください。 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

2-1-1 部屋情報の入力 …「全館換気タイプ」の場合 

※［機種選定］に進むために必要な内容が表示されます。 
  その内容を［部屋追加］、［編集］により 
  登録してください。 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

2-1-2 部屋情報の入力 …「全館換気タイプ（複数区画あり）」の場合 

※［機種選定］に進むために必要な内容が表示されます。 
  その内容を［部屋追加］、［編集］により 
  登録してください。 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

2-1-3 部屋情報の入力 …「居室完結タイプ」の場合 

※［機種選定］に進むために必要な内容が表示されます。 
  その内容を［部屋追加］により 登録してください。 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

2-2 部屋情報の入力 …［編集］ 



11 

東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

2-3-1 部屋情報の入力 …［部屋追加①］ 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

※用途「その他」を選択した場合、自動機種選定しません。 

＜「居室完結区画」の場合＞ 

2-3-2 部屋情報の入力 …［部屋追加②］ 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

2-3-3 部屋情報の入力 …［部屋追加③］ 

「部屋情報」を続けて登録する場合に選択 

表示している「部屋情報」を編集する場合に選択 

＜登録完了＞ 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

2-4 部屋情報の入力 …［部屋削除］ 

削除する部屋を選択します。 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

部屋の順序を数を入れ替えることにより、移動できます。 

2-5 部屋情報の入力 …［部屋順移動］ 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

データを「保存」することができます。（DAT形式） 

2-6-1 部屋情報の入力 …入力完了① 「全館換気タイプ」 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

2-6-2 部屋情報の入力 …入力完了② 

「全館換気タイプ（複数区画あり）」 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

2-6-3 部屋情報の入力 …入力完了③ 

「全館換気タイプ（居室完結区画あり）」 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

2-6-4 部屋情報の入力 …入力完了④ 

「居室完結タイプ」 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

3-1-1 機種選定 …自動機種選定① 

※「自動機種選定」をした場合、入力された情報と仮条件での 
 換気量より自動選定されており、機種、数量は参考です。 
 
 操作手順を参照し、必要に応じて機種変更（追加・削除） 
 してください。 

「全館換気タイプ」 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

「全館換気タイプ（複数区画あり）」 

3-1-2 機種選定 …自動機種選定② 

※「自動機種選定」をした場合、入力された情報と仮条件での 
 換気量より自動選定されており、機種、数量は参考です。 
 
 操作手順を参照し、必要に応じて機種変更（追加・削除） 
 してください。 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

3-1-3 機種選定 …自動機種選定③ 

「全館換気タイプ（居室完結区画あり）」 

※「自動機種選定」をした場合、入力された情報と仮条件での 
 換気量より自動選定されており、機種、数量は参考です。 
 
 操作手順を参照し、必要に応じて機種変更（追加・削除） 
 してください。 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

3-1-4 機種選定 …自動機種選定④ 

「居室完結タイプ」 

※「自動機種選定」をした場合、入力された情報と仮条件での 
 換気量より自動選定されており、機種、数量は参考です。 
 
 操作手順を参照し、必要に応じて機種変更（追加・削除） 
 してください。 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

3-1-5 機種選定 …判定「不合格」の場合 

※判定「不合格」の場合、その理由が表示されます。 
 「編集」 - 「機種変更」、「機種追加」などにより、 
 判定を「合格」としてください。 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

3-2-1 機種選定 …［機種変更①］ 

ダクト条件を変更する場合も 
「機種変更」により行います。 

機種選定条件を選択 

＜換気本体選定＞ 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

性能指定の計算も可能 

3-2-2 機種選定 …［機種変更②］ ＜屋外フード選定＞ 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

3-2-3 機種選定 …［機種変更③］ 

※「自動機種選定」をした場合、ダクト条件は下記仮条件 
 で設定されています。 
  ・パイプ用ファン …0.5ｍ、曲り数０ 
  ・ダクト用換気扇…20ｍ、曲り数０ 
  ・浴室換気乾燥機… 20ｍ、曲り数0 
 
※ダクト条件（種類、長さ、曲り数）を実仕様に合わせて 
 見直してください。 

＜ダクト条件設定（変更）＞ 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

3-2-4 機種選定 …［機種変更④］ 

機種変更内容が反映されます 

＜設定完了＞ 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

3-3-1 機種選定 …［機種追加①］ 

＜換気本体選定＞ 

＜屋外フード選定＞ 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

3-3-2 機種選定 …［機種追加②］ 
＜ダクト条件設定＞ 

＜設定完了＞ 

機種追加内容が反映されます 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

3-4 機種選定 …［数量変更］ 

数量変更内容が反映されます 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

3-5 機種選定 …［機種削除］ 

機種削除内容が反映されます 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

3-6 機種選定 …［完了］ 

「換気量計算書」の内容を確認できます。 

※編集後の内容を確認してください。 
※判定が「合格」であることを確認してください。 データを「保存」することができます。（DAT形式） 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

3-7-1 機種選定 …換気量計算書確認① 「全館換気タイプ」 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

「全館換気タイプ（複数区画あり）」 3-7-2 機種選定 …換気量計算書確認② 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

「全館換気タイプ（居室完結区画あり）」 

3-7-3 機種選定 …換気量計算書確認③ 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

3-7-4 機種選定 …換気量計算書確認④ 「居室完結タイプ」 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

            

4-1 出力・印刷 …ダウンロード画面 

※出力する書類の「ダウンロード」を選択し、「ファイルを開く」をクリックすると、 
  書類が出力されます。 
※「保存」をクリックすると、データが保存されます。 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

機種選定書

●作成年月日:2017年10月06日
●物件名:○○様邸　
●お客様管理番号:ABC12345

●機種選定表（風量単位［m3/h］）
階数 部屋名 換気区画 自然給気口給気換気扇排気／同時数量 屋外フード 速調 必要換気量給気量 排気量 判定 備考
1階 ＬＤＫ 1 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
1階 応接室 1 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
1階 和室 1 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
1階 トイレ１ 1 - - DVF-XT10C 1 DV-142CL 弱 - - 46 - -
- - - - - 組合せ部材- - - - - - - -
1階 洗面所 1 - - DVF-XT10C 1 DV-142CL 弱 - - 46 - -
- - - - - 組合せ部材- - - - - - - -
2階 子供室１ 1 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
2階 子供室２ 1 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
2階 寝室 1 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
2階 トイレ２ 1 - - DVF-XT10C 1 DV-142CL 弱 - - 46 - -
- - - - - 組合せ部材- - - - - - - -

●判定
換気区画 必要換気量設計換気量必要換気回設計換気回判定 設計換気量上限値 下限値 設計給排バ判定

1 125 138 0.5 0.55 合格 114 1.25 0.5 0.83 合格

●比消費電力[W/(m3/h)]: 0.19

※給気量及び排気量は有効換気量を示します。
※給排バランス＝給気量÷排気量
※比消費電力は選定機種により表示されない場合があります。
※設計内容を変更すると上記計算書は無効となります。
※換気回数毎に定められた建築材料の使用面積制限を守る必要があります（建築基準法施行令第２０条の６）。
※確認申請の作成についての書式は地域ごとに定められたものをご使用ください。また、当該の建築主事の指示に従ってください。
※全館換気タイプの場合、換気経路を確保するためドアには１０mm程度のアンダーカット等を設けてください。
※本計算は、建築基準法に基づいた計算値です。実際の換気量は施工条件・空気条件などにより異なる場合があります。
※本資料は、貴社情報による参考資料です。現場施工時には担当建築士による設計内容の確認を行ってください。

〇月〇日 

4-2-1 出力・印刷 …機種選定書① 

比消費電力も表示します。 
※選定機種により表示されない場合があります。 

「全館換気タイプ」 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

機種選定書

●作成年月日:2017年10月11日
●物件名:○○様邸　
●お客様管理番号:ABC12345

●機種選定表（風量単位［m3/h］）
階数 部屋名 換気区画 自然給気口給気換気扇排気／同時数量 屋外フード 速調 必要換気量給気量 排気量 判定 備考
1階 ＬＤＫ 1 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
1階 応接室 1 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
1階 和室 1 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
1階 トイレ１ 1 - - DVF-XT10 1 DV-142CL 弱 - - 46 - -
- - - - - 組合せ部材- - - - - - - -
1階 洗面所 1 - - DVF-XT10 1 DV-142CL 弱 - - 46 - -
- - - - - 組合せ部材- - - - - - - -
2階 子供室１ 2 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
2階 子供室２ 2 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
2階 寝室 2 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
2階 トイレ２ 2 - - DVF-XT10 1 DV-142CL 弱 - - 46 - -
- - - - - 組合せ部材- - - - - - - -

●判定
換気区画 必要換気量設計換気量必要換気回設計換気回判定 設計換気量上限値 下限値 設計給排バ判定

1 80 92 0.5 0.57 合格 57 1.25 0.5 0.62 合格
2 45 46 0.5 0.51 合格 57 1.25 0.5 1.24 合格

●比消費電力[W/(m3/h)]: 0.19

※給気量及び排気量は有効換気量を示します。
※給排バランス＝給気量÷排気量
※比消費電力は選定機種により表示されない場合があります。
※設計内容を変更すると上記計算書は無効となります。
※換気回数毎に定められた建築材料の使用面積制限を守る必要があります（建築基準法施行令第２０条の６）。
※確認申請の作成についての書式は地域ごとに定められたものをご使用ください。また、当該の建築主事の指示に従ってください。
※全館換気タイプの場合、換気経路を確保するためドアには１０mm程度のアンダーカット等を設けてください。
※本計算は、建築基準法に基づいた計算値です。実際の換気量は施工条件・空気条件などにより異なる場合があります。
※本資料は、貴社情報による参考資料です。現場施工時には担当建築士による設計内容の確認を行ってください。

〇月〇日 

4-2-2 出力・印刷 …機種選定書② 

比消費電力も表示します。 
※選定機種により表示されない場合があります。 

「全館換気タイプ（複数区画あり）」 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

機種選定書

●作成年月日:2017年10月07日
●物件名:○○様邸　
●お客様管理番号:ABC12345

●機種選定表（風量単位［m3/h］）
階数 部屋名 換気区画 自然給気口給気換気扇排気／同時数量 屋外フード 速調 必要換気量給気量 排気量 判定 備考
1階 ＬＤＫ 1 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
1階 応接室 1 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
1階 和室 1 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
1階 トイレ１ 1 - - DVF-XT10 1 DV-142CL 弱 - - 46 - -
- - - - - 組合せ部材- - - - - - - -
1階 洗面所 1 - - DVF-XT10 1 DV-142CL 弱 - - 46 - -
- - - - - 組合せ部材- - - - - - - -
1階 居室１ 居室完結 - - VFP-10JD 1 C-704LY 6畳 12.5 16 16 合格 -
2階 子供室１ 1 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
2階 子供室２ 1 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
2階 寝室 1 - VFP-C8WU- 1 DV-142CL 速調なし - 19 - - -
2階 トイレ２ 1 - - DVF-XT10 1 DV-142CL 弱 - - 46 - -
- - - - - 組合せ部材- - - - - - - -

●判定
換気区画 必要換気量設計換気量必要換気回設計換気回判定 設計換気量上限値 下限値 設計給排バ判定

1 125 138 0.5 0.55 合格 114 1.25 0.5 0.83 合格

●比消費電力[W/(m3/h)]: 0.20

※給気量及び排気量は有効換気量を示します。
※給排バランス＝給気量÷排気量
※比消費電力は選定機種により表示されない場合があります。
※設計内容を変更すると上記計算書は無効となります。
※換気回数毎に定められた建築材料の使用面積制限を守る必要があります（建築基準法施行令第２０条の６）。
※確認申請の作成についての書式は地域ごとに定められたものをご使用ください。また、当該の建築主事の指示に従ってください。
※全館換気タイプの場合、換気経路を確保するためドアには１０mm程度のアンダーカット等を設けてください。
※本計算は、建築基準法に基づいた計算値です。実際の換気量は施工条件・空気条件などにより異なる場合があります。
※本資料は、貴社情報による参考資料です。現場施工時には担当建築士による設計内容の確認を行ってください。

〇月〇日 

4-2-3 出力・印刷 …機種選定書③ 

比消費電力も表示します。 
※選定機種により表示されない場合があります。 

「全館換気タイプ（居室完結区画あり）」 



42 

東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

機種選定書

●作成年月日:2017年10月07日
●物件名:○○○様邸
●お客様管理番号:ABC123456

●機種選定表（風量単位［m3/h］）
階数 部屋名 換気区画 自然給気口給気換気扇排気／同時数量 屋外フード 速調 必要換気量給気量 排気量 判定 備考
1階 LDK 居室完結 - - VFE-10JDT 1 C-704LY 強 25 25 25 合格 -
1階 応接室 居室完結 - - VFE-8JDT 1 C-704LY 弱 12.5 16 16 合格 -
1階 和室 居室完結 - - VFE-8JDT 1 C-704LY 弱 12.5 16 16 合格 -
2階 子供室１ 居室完結 - - VFE-8JDT 1 C-704LY 弱 12.5 16 16 合格 -
2階 子供室２ 居室完結 - - VFE-8JDT 1 C-704LY 弱 12.5 16 16 合格 -
2階 寝室 居室完結 - - VFE-10JDT 1 C-704LY 弱 17.5 19 19 合格 -

●比消費電力[W/(m3/h)]: 0.46

※給気量及び排気量は有効換気量を示します。
※給排バランス＝給気量÷排気量
※比消費電力は選定機種により表示されない場合があります。
※設計内容を変更すると上記計算書は無効となります。
※換気回数毎に定められた建築材料の使用面積制限を守る必要があります（建築基準法施行令第２０条の６）。
※確認申請の作成についての書式は地域ごとに定められたものをご使用ください。また、当該の建築主事の指示に従ってください。
※全館換気タイプの場合、換気経路を確保するためドアには１０mm程度のアンダーカット等を設けてください。
※本計算は、建築基準法に基づいた計算値です。実際の換気量は施工条件・空気条件などにより異なる場合があります。
※本資料は、貴社情報による参考資料です。現場施工時には担当建築士による設計内容の確認を行ってください。

〇月〇日 

4-2-4 出力・印刷 …機種選定書④ 

比消費電力も表示します。 
※選定機種により表示されない場合があります。 

「居室完結タイプ」 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

〇月〇日 

4-3-1 出力・印刷 …換気量計算書① 「全館換気タイプ」 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

〇月〇日 

4-3-2 出力・印刷 …換気量計算書② 「全館換気タイプ（複数区画あり）」 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

〇月〇日 

「全館換気タイプ（居室完結区画あり）」 4-3-3 出力・印刷 …換気量計算書③ 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

〇月〇日 

4-3-4 出力・印刷 …換気量計算書④ 「居室完結タイプ」 
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東芝換気扇 「建築確認申請書式 換気量計算書作成システム」 
ご利用マニュアル 

〇月〇日 

すべての有効換気量計算書データ（PDF形式）の 
圧縮フォルダー（ZIP形式）が作成されます。 
ファイルを選択すると対象の有効換気量計算書を出力します。 

4-4 出力・印刷 …有効換気量計算書 
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